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99-340 Kros$niewice
znak: PSSE/HK/JO/4611/79/0/18 (dot. wodociagu publicznego Nowe)

Ocena jakosci wody

Na podstawie:

-art. 4 1art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1261, ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 138), w zwiazku z art.12 ust.1 ustawy z
dnia 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z ost. zm. poz. 2180)

-§ 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu si¢  ze
sprawozdaniem z badan z dnia 26.03.2018 r. nr PSSE.SBS.505.126.18 przeprowadzonych
przez Oddziat Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach préb wody nr 31/HK/18/1 i 31/HK/18/2
pobranych do badania w dniu 20.03.2018 r. z wodociggu publicznego w Nowem, ktorego
wilascicielem jest Gmina Kro$niewice

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia;
UZASADNIENIE

W dniu 20.03.2018 r. w SUW oraz w Szkole Podstawowej w Nowem pobrano do
badania proby wody podawanej do sieci i stwierdzono, ze w zakresie badanych parametrow
woda spefnia wymagania okreslone w zatgcznikach nr 1A i 1C do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymuja:
1. adresat
/( 2.)Burmistrz Miasta Kro$niewice, ul. Poznanska 5
3. ala
sporzadzit — Jakub Opitz 04.04.2018 .

sprawdzit — Maciej Walczak 04.04.2018 .



